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Wohnhausanlage Mühlbachgasse 8-12, 3500 Krems 12.11.2024
Ausführungsplan - Haus 8 - TOP 1 1:50

0 2 3 4 5 m

Zusätzlich zur Bau- und AusstaƩungsbeschreibung (BAB) gilt: 
∑ Fensterlose Bäder werden mit EinzelraumlüŌer mit Hygrostat bedarfsgesteuert 
∑ Fensterlose WC´s werden mit EinzelraumlüŌer mit Lichtschalter und 
 Nachlaufrelais gesteuert
∑ Fensterelemente werden nach Erfordernis mit FensterfalzbelüŌung ausgestaƩet
∑ Dunstabzüge müssen im UmluŌbetrieb betrieben werden
∑ ElektroinstallaƟon lt. OVE E 8101 sowie de ÖVE/ÖNORM 8015‐2 Stand 2006 
 ausgenommen Anzahl IT-Dosen
∑ In der Wohnung wird ein Schwachstrom-Verteiler (SS-VT) errichtet, in welchen die 
 Hauptzuleitungen der SAT-Anlage sowie der A1 (Telefonie) eingeführt werden. Von
 diesem SS-Verteiler werden dann alle Zimmer (Schlaf- und Wohnräume) bzgl. der
 SAT-Anschlüsse sternförmig angebunden. Der A1 Anschluss erfolgt einmalig im
 Wohnzimmer.

 WLAN-Router können somit im SS-VT oder am Anschlusspunkt A1 im Wohnzimmer
 errichtet werden.

1

Abkürzungen: (Höhenangaben von FFOK) 

Serienschalter 1,10m v. FFOK

Jalousieschalter FUNK beigestellt (Jalousiehersteller)
Leerrohr für Informationstechnologie

Schukosteckdose Feuchtraum 0,5m v. FFOK

Raumthermostat 1,45m v. FFOK

Bediengerät für Wohnraumlüftung

Schukosteckdose 2-fach 0,3m v. FFOK
Schukosteckdose 3-fach 0,3m v. FFOK

Schukosteckdose 1-fach 0,3m v. FFOK

Taster mit Kontrolllicht 1,10m v. FFOK

Mediendose 0,30m v. FFOK

Sprechanlage 1,45m v. FFOK

Verteiler, UK 1,5m v. FFOK

( Telefon ) 0,30m v. FFOK
Medien und Antennendose 0,30m v. FFOK

Klingel 2,30m v. FFOK

Türöffner

Lichtauslass
Auslass allgemein

SA

J A L

Taster 1,10m v. FFOK

Taster Glocke 1,10m v. FFOK

E-Herd 0,50m v. FFOK

Aussenfühler

1,45m v. FFOK

Ventilator

Kreuzschalter 1,10m v. FFOK

B
A F

GL

F R
E H

Anschluss für BRE Kuppel

AF
DA

KS
GS
WT
WM

ID

Arbeitsfläche H=1,10m
Dunstabzug H=1,80m

Kühlschrank H=2,30m
Geschirrspüler H=0,50m
Wäschetrockner H=0,70m
Waschmaschine H=0,70m

Aufputz

Potentialausgleichschiene
Potentialausgleichsanschluß
Taster für RWA 1,5m v. FFOK

Wandleuchtenauslass

Anschlussfahne-Fundamenterder
Erdungsleitung

Deckenauslass

Wechselschalter 1,10m v. FFOK

Ausschalter mit Kontrolllicht

Ausschalter 1,10m v. FFOK

Bewegungsmelder
1,10m v. FFOK

Innenstation SPA 1,30m v. FFOKISA

Ableiter

Feuerlöscher
Wandhydrant "nass" Anschluss C 30m Schlauch
Trennabschnitt
Brandabschnitt

Rauchmelder Wohnung (nicht vernetzt)
Brandmelder (Brandmeldeanlage)

Elektroverteiler

C
F S6/S9/K5

RM

BMWLAN 1,40m v. FFOK

LEER

M1

M2

WLAN

indirekte Beleuchtung H=1,45m
AP

E E-Ladestationen 11kW
Brandmelder Zwischendecke

Bewegungsmelder Decke

Legende Elektroplanung

BM-WERNER
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